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PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

PZ.5580.12.16.2017

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Parnstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarng
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 22.08.2023 r.

przez:

mi. asp. Paulina Tessar-Gwiazda- Starszy Inspektor Sztabowy ds. kontrolno-
rozpoznawczych, legitymacja stuzbowa nr 0277912

legitymujgcej sie upowaznieniem numer PZ.5580.12.15.2017 z dnia 31.07.2023 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Parnstwowej Strazy Pozarnej w Gryfinie,
zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek Urzedu Gminy Stare Czarnowo, ul. Swietego Floriana 10, 74-106 Stare
Czarnowo

Imig i nazwisko oseby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz
podstawa i zakres upowaznienia

Urzad Gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywinska — Wéjt Gminy Stare

ul. Swietego Floriana 10 Czarnowo
74-106 Stare Czarnowo Marcin Krawczyk — Zastepca Woéjta Gminy

Stare Czarnowo

Nazwa i adres kontrolowanego

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Joanna Sicinska — Inspektor Referatu
Inwestycji, Nieruchomosci, Gospodarki
Komunalnej,  Rolnictwa i  Ochrony
Srodowiska

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1. Kontroli przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

2. Rozpoznawania mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej.

3. Oceny zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwiazan
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

4. Postepowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi
gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowe;j,
a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi



substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od
nich uzaleznionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektow, terendw i urzadzen: budynek urzedu gminy

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$é za  realizacije obowigzkéw z  zakresu ochrony
przeciwpozarowej:
Wojt Gminy Stare Czarnowo.
2. Charakterystyka pozarowa obiektu:
Kontrolowany budynek to obiekt wolnostojacy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Zaliczany do budynkow $redniowysokich (14,74 m). Kategoria zagrozenia ludzi ZL IIl.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg. Konstrukcja budynku: $ciany nosne murowane
z pustakéw, Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly oraz z bloczkéw betonowych o gr. 12 cm,
stropy gesto zebrowe DZ4 oraz typu WPS nad drugg kondygnacjg. Konstrukcja dachu
w czesci ptatwiowo-kleszczowej drewniana, a w czeéci tzw. dach pulpitowy, pokryty
dachéwkg ceramiczng. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C” (dane z projektu
architektoniczno-budowlanego: ,Przebudowa i rozbudowa i adaptacja budynku gminnego
osérodka kultury i straznicy OSP na budynek administracyjno-biurowy urzedu gminy Stare
Czarnowo ze straznica OSP” z lutego 2004 r. sporzadzony przez ,Wiasny kat’,
ul. Niedziatkowskiego nr 24, 71-410 Szczecin). Obiekt ogrzewany z kottowni gazowej —
moc kotta 60 kW.

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektéw
Okreslenie sposobu uzytkowania ZLI
kwalifikacja pozarowa obiektu Obiekt uzytecznosci publicznej

Data buf;x: 0.' hf;‘zi:olenia na Przeb\li'dgsvoaat?iektu Kubatura calkowita budynku 3957,83 m?
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych 3 0 Powierzchnia zabudowy 33361 m?
Wysoko$¢ budynku 14,75m Powierzchnia calkowita budynku
Dlugose budynku / szeroko$é - - Powierzchnia uzytkowa budynku 786,43 m*
Budynek jest wolnostojacy tak [ nie Liczba klatek schodowych w budynku 1

Opis, uwagi i zataczniki:

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

1) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego z maja 2022 r. opracowana przez: Norbert
Kubacha — Technik pozarnictwa. Wszyscy pracownicy urzedu zapoznali si¢ z treSciom
w/w instrukgji.

2) Wg os$wiadczenia kontrolowanego zatrudnionych w urzedzie jest ponad 40
pracownikéw. Wszyscy pracownicy szkoleni sg na biezaco z przepisow
przeciwpozarowych przez: Dariusz Olszewski — Technik pozarnictwa.

3) W miejscach widocznych na kazdej kondygnacji budynku umieszczono instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem numeréw alarmowych.

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP
Ostatnia kontrole przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przeprowadzono
w obiekcie w 2022 roku (protokét z dnia 21 listopada 2022 r.).

W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne.

Stan realizacji obowigzkow wynikajgcych z postgpowania administracyjnego:

Podczas czynnosci stwierdzono wykonanie nizej wymienionych obowigzkéw zawartych
w decyzji Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gryfinie znak:
PZ.5580.12.13.2017 z dnia 19 stycznia 2023 r..
1) przeszkolono pracownikéw urzedu gminy z zakresu ochrony przeciwpozarowej
przez osobe posiadajgca uprawnienia przeciwpozarowe — patrz pkt 3.2.

——



5. Czynnosci zabronione
Nie stwierdzono.

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zaqrozenia zycia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru.
Nie stwierdzono.

8. Wyposazenie budynku w urzgdzenia przeciwpozarowe

nr Rodzaj urzadzenia Wymagalnosé Wyposazenie

1, Hydranty wewnetrzne X tak [ nie
2, Przeciwpozarowy wylacznik pradu = X tak [ nie
3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego X tak [ nie
4, Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu X ] tak [ nie

Opis, uwagi i zalaczniki: -

9. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

1) Obiekt wyposazono na kazdej kondygnacji w hydranty wewnetrzne @25 z wezem
pétsztywnym. Przedstawiono protokét z maja 2023 r. z badania w/w hydrantéw
sporzgdzony przez —

Zgodnie z protokotem hydranty spetniajg wymagania w zakresie parametrow
technicznych dotyczgcych wydajnosci i ciSnienia dynamicznego (wydajnosc
w granicach 1,01 — 1, 08 I/s).

2) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu znajduje sie przy gtownym wejsciu do budynku.
Wytgcznik oznakowano zgodnie ze znakiem Polskiej Normy. Przedstawiono protokét
z przegladu technicznego przeciwpozarowego wytgcznika pradu z sierpnia 2023 r.
sporzadzony przez: Protokét nie zawiera
uwag.

3) Przedstawiono protokoty z przegladu oraz pomiaru natezenia oswietlenia awaryjnego:

- protokdt z dnia 16.12.2022 r. nr 13/2022 z przegladu oraz badania natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego sporzadzony przez:
Protokét nie zawiera uwag.

4) System ochrony klatki schodowej przed zadymieniem z oknem oddymiajgcym
wyposazony w osprzet do samoczynnego otwierania (czujka dymowa, 2 przypiski
sterujgce, centralka sterujgco-zasilajgca, sitowniki). Przedstawiono protokét
z przegladu w/w systemu oddymiania z sierpnia 2023 r. sporzadzony przez:

Oznakowano przyciski sterujace zgodnie z Polskg Norma.

10. Stan wyposazenhia, sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Stan wyposazenia:
Gasnice proszkowe 6 kg { 9 szt)
Data przegladu i Imie i nazwisko sprawdzajacego ‘ jawski
/ Konserwadji Maj 2023 1. 5 Pl Jaceg Mariusz Kujawski
Numer protckolu przeglad Nazwa firmyladres FHU TEST

AR PRI BiEedel Protokél z maja 2023 1. AR ul. Walecznych 13
warsztatowego / remontu 70-774 Szczecin
Prawidlowos¢ lokalizacji X bezuwag T uwagi -
Oznakowanie X bez uwag O wwagi-
Uwagi i zalgczniki: -

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych
Nie stwierdzono.




12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

1, Elekiryczna [X] tak [ nie
9. Odgromowa [<] tak [ nie
3. Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna) [ tak [ nie
4, Gazowa ] tak [ nie

13. Sprawnos$¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Nazwa instalacji uzytkowej: elektryczna

Data badania/protokolu 23.09.2020 1. Imie i nazwisko Marek Kukla

N tokolu N s E1/2902/087/10, D1/2803/087/10,
e 1612020 TR E212027/087110, d2/2928/087/10

Uwagi konserwatora X1 bezuwag [ uwwagi

Uwagi kentrolujacego bez uwag [ uweg: -

Uwagi i zalaczniki: -

Nazwa instalacji uzytkowej: odgromowa

Data badania/protokolu 23.09.2020 . Imig i nazwisko Marek Kukla

N fokiohs N I E1/2902/087/10, D1/2903/087/10,
HRERRD 1672020 il YpIRRR E2/2927/087110, d2/2928/087/10

Uwagi konserwatora <] bezuwag [ uwagi: -

Uwagi kontrolujacego [X] bez uwag [ uwegi -

Uwagi i zalgczniki: -

Nazwa instalacji uzytkowej: przewody kominowe

Data badania/protokolu 30.09.2022 . Imig i nazwisko Bogdan Janiak
Numer protokotu 527/2022 Numer uprawnien 4202/02
Uwagi konserwatora B4 bezuwag [ uwagt -

Uwagi kontrolujacego B bez uwag [ uwagi -

Uwagi i zalgezniki: -

Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja gazowa

Data badania/protokolu 20.09.2022 1. Imig | nazwisko
Numer protokotu Numer uprawnien
Uwagi konserwatora < bez uwag [ uwagi -

Uwagi kontrolujacego [X] bez uwag 1 uwagi -

Uwagi i zalagzniki: -

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI
Nie stwierdzono

14. Uwagdi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego - b/u

Na tym protokdt zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokofu. Protokét spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie
Z jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

STARSZY INSPEKTR SITABOWY
MINY ds. kontrolno-rdkfo. awczych

e )\ mi. asp. mgr Paulin ar-Gwiazda
(podpis z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego) stanowiska sluzbowego kontrolujacego)




